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 د .یت کنیل آتش زا را رعایمواد قابل اشتعال از وسا يدر تمام بخش هاي کتابخانه ، اصل دور - 1

 د.یق را کنترل کنیحر يل اطفایو وسا ینیش بیرا پ يخروج اضطرار يدر ساختمان ها، درها - 2

 د.ین کنییاز ساختمان کتابخانه تع يخروج اضطرار يدو راه براحداقل  - 3

 د.یگاز به ساختمان کتابخانه را ببند يورود یر اصلیهنگام خروج از محل، حتماً ش - 4

 د .یا شعله) استفاده کنی، از آشکارگرها (دود، حرارت یاحتمال يبا خبر شدن از آتش سوز يبرا - 5

 د .ینید و در مورد نحوه استفاده از آن، آموزش ببیمناسب در کتابخانه داشته باش یکپسول آتش نشان - 6

 د.یکن يخوددار یمنابع حرارت یکیژه در نزدیاز انباشتن مواد آتش زا به و - 7

خارج از ن مواد را در ظروف خاص یاز، اید و در صورت نیکن يقابل اشتعال در کتابخانه خوددار يعات و گازهایما ياز نگهدار - 8

 د.یساختمان قرار ده

 د.ید تا از استاندارد بودن آنها مطمئن شویو اتصالات آنها را با دقت کنترل کن یل برقیوسا - 9

 د.ییم نمایلخت، فوراً آنها را ترم يم هایبه محض مشاهده س - 10

 

 

است. همانطور  یاتی، کاملاً حینجات جان خود و مصدومان احتمال ي، سرعت عمل برايهنگام روبه رو شدن با آتش سوز - 1

د، یتوان ید و تا آنجا که میو اورژانس را خبر کن ین بلافاصله آتش نشانیابد. بنابرای یع انتشار میسر یلیم آتش خیدان یکه م

 د.یدر مورد بروز حادثه به آنها بده یاطلاعات کامل

 د.یرون ببریساختمان کتابخانه ب د که تمام افراد را  ازیکن یسع - 2

 د.یاط، به خاموش کردن آتش بپردازیت جوانب احتیبا رعا - 3

 د.ید و کاربرد آن را بدانیباش ید؛ مگر آنکه مجهز به ماسک تنفسیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشویبه ه - 4

 جانتان به خطر نخواهد افتاد. د کهید، ابتدا مطمئن شویناچار وارد اتاق پر از دود شو یلیاگر هر دل - 5

 د.یگر استفاده کنید يها ید؛ اگر داغ بود، از خروجییکه در آن بسته است، ابتدا در را لمس نما یقبل از فرار از اتاق - 6

رش ا فیک پتو ید. سپس ید و در را ببندیپنجره است برو يکه دارا ید، فوراً به اتاقیاگر در ساختمان آتش گرفته، گرفتار شد - 7

 د.یکمک کن يق پنجره، تقاضاید که دود وارد اتاق نشود و آن گاه از طریر در قرار دهیز يرا طور

د. تنها با ید و در اتاق بمانیشما را مسدود کرده است، در را ببند یخروج يرهایآتش، مس يا شعله هایاگر دود، حرارت  - 8

د یزنگ بزن ید. اگر در اتاق تلفن وجود دارد به اداره آتش نشانیبخواهق پنجره کمک یک پارچه به رنگ روشن، از طریاستفاده از 

 د.یت خود را خبر دهیو موقع

ب از ین ترتید تا به ایساختمان را خاموش کن يه های، تمام تهويد، با حفظ خونسردیشو یق واقع میان حریکه در جر یزمان - 9

 شود. يریژن به داخل ساختمان جلوگیورود اکس

 د.یت امکان، مواد سالم و قابل استفاده را فوراً از محل خارج کندر صور - 10
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را از خود دور  یکیو پلاست یاف مصنوعیال يدارا يد لباس هایق واقع شده اند، بایان حریکه در جر يا افرادیامدادگران و  - 11

 کنند.

 د.ی، آب به کار نبریمواد نفت يدر فرو نشاندن آتش سوز - 12

 د.یگر خفه کنید يا پوشش هاینمناك  يد.شعله را با شن،نمک،پتویحرکت نده ظرف مشتعل را - 13

 

 

  د.یانداز ینجات مصدوم، جان خود را به خطر نم يد که برایابتدا مطمئن شو - 1

 د.یاز حاضران بده یکید و آن را به دست یک طناب نجات به کمر خود ببندی - 2

د، شما را یکه علامت داد ید تا زمانیبر قرار کن يقرارداد ياز نشانه ها یکه طناب را در دست دارد، روش ين خود و فردیب - 3

د ید و در هنگام خطر، آن را شل کنیده شده نگه داریم در حالت کشین است که طناب را به صورت داین روش ایبالا بکشد.بهتر

 د.یمتوجه خطر شود و شما را بالا بکشتا فرد 

خواهد  یسم يا دودهایباعث محافظت شما در برابر گاز  ینیس به دور دهان و بیتوجه: بستن دستمال خ

 شد.

د، ید قبل از ورود،با لمس در اتاق، حرارت را بسنجیکه در آن بسته است، با ينجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته ا يبرا - 4

ژن شود.سپس با ید تا خون شما پر از اکسیق بکشید و اگر داغ نبود، قبل از ورود به اتاق، چند نفس عمیارد اتاق نشواگر داغ بود و

سوخته  يد.اتاق ممکن است پر از هواین حال، صورت خود را بر گردانید و در همید، آن را باز کنیشانه خود از پهلو به در ضربه بزن

د، چون با توجه به یز بروینه خین، سیزم يرخ دهد.اگر دود کاملاً متراکم است، رو يفشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجار

 ز در کف اتاق وجود داشته باشد.یتم ياز هوا يه ایرود، ممکن است لا یداغ بالا م ينکه هوایا

د.لباس سوخته یبکش ی، به سرعت او را به سمت در خروجیمنیا يه هات تمام جنبید و با توجه به رعایریمصدوم را بگ - 5

 د.یا کت خاموش کنیم و یمصدوم را با استفاده از پتو، گل

د یداخل اتاق، گاز منو اکس يایم سوز شدن اشید، چون ممکن است بر اثر نیار است، کاملاً از او مراقبت کنیاگر مصدوم هش - 6

 ر بگذارد.یج تاثیمصدوم به تدر يارین امر بر هشیباشد و ا اتاق پراکنده شده يکربن در هوا

 د.یمارستان برسانید و سپس مصدوم را به بیرا شروع کن یاگر تنفس مصدوم قطع شد، بلافاصله تنفس مصنوع - 7
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  : میشیندیب ریز شرح به یمهم و خاص یمنیا ریتداب آن وقوع از شیپ دیبا کند ینم خبر زلزله که آنجا از

 شناخت اولیه ترك هاي کتابخانه : -1

، موضوع به اداره کل متر یسانت 2تا  1,5متر و عمق یلیم 2تا  1,5با عرض   عمودي و یا مورب تركدر صورت مشاهده  -الف

  استان گزارش شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

میلیمتر ، با منگنه نمودن یک ورقه کاغذ سفید در دو  1,5با عرض کمتر از   عمودي و یا مورب تركدر صورت مشاهده  -ب

طرف ترك ، بررسی چشمی گسترش ترك را چک نمائید که در صورت پاره شدن کاغذ ، موضوع به اداره کل استان گزارش 

  شود.
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ردیف می باشد و این نوع ترك  مشاهده ترك افقی در دیوار بدلیل عدم تمیز نمودن سطح ملات قبل از دیوارچینی هر -ج

به رنگ آمیزي می  همچنین مشاهده ترك بروي محل گذر تیرهاي سقف نمایانگر نیاز کتابخانه نگران کننده نمی باشد.

  باشد
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  :درکتابخانه یخدمات امکانات ریسا و گاز برق، آب، انیجر قطع نحوه يها دستورالعمل ياجرا  -2

  . است ینارنج ای قرمز رنگ به آن دسته و شود یم نصب کنتور از پس و يورود لوله يرو گاز، یاصل ریش معمولاً :گاز - الف

  

  

  

 

 . دیکن مشخص را خود کتابخانه برق وزیف محل .دارد قرار کنتور ریز در و نیرزمیز ای همکف طبقه در برق یاصل وزیف : برق - ب

 قرار یاصل کنتور جنب در ریش نیا .شود یم کتابخانه وارد آب لوله که است یمحل همان در کتابخانه،به  آب ورود یاصل ریش: آب - ج

 .دارد

 .شوند جمع آنجا در لرزه، نیزم وقوع از بعد اعضاء ، همه که دیکن انتخاب را یمکان -2

 .دیببر پناه نقاط آن به دیبتوان يضرور مواقع در تا دیکن انتخاب اتاق هر در را امن نقطه چند ای کی -3

 . دیکن مشخص يا نقشه يرو در را خود کار محل امن نقاط  -4

 .دیاموزیب صلاح،یذ مراجع ریسا ای و خود شهر احمر هلال قیطر از را يویر و یقلب يایاح آموزش ژهیو به هیاول يها کمک دوره -5

  .دیباش زانیآو و شکننده يایاش ریسا و نهیآ تابلو، لوستر، ریز پنجره، کنار در دینبا شما کار محل -6

 .دیکن دور مکانها از شوند، راه سد زلزله وقوع از بعد است ممکن که را یلیوسا و دیکن یبررس را کتابخانه يها یخروج و راهروها -7

 خود محل در لوسترها، و زیآو يها گلدان کتابها، جمله از کنند، سقوط است ممکن زلزله وقوع هنگام که را ینیسنگ لیوسا -8

 .دیکن محکم

  .دیکن متصل وارید به محکم را ها قفسه و داده قرار تر نییپا يها قفسه در را نیسنگ و بزرگ يایاش  -9

 یمناسب يجا در ،ییغذا مواد ظروف پنجره،و پشت يها گلدان کولرها، مانند دارند، قرار کتابخانه یخارج قسمت در که را ییایاش -10

 .دیکن مستحکم خود يجا در ای و دیده قرار
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  .دیکن یبازرس کنند، سقوط است ممکن زلزله وقوع زمان در که را يبخار يها دودکش کلاهک و یروانیش -11

  با استفاده از نوارهاي فلزي آبگرمکن را به دیوار محکم کنیاد.  -12

 قفسه را با کمک پیچ  به دیوار محکم کنید. -13

 .دیده قرار ها گنجه قسمت نیتر نییپا در و مطمئن یکیپلاست ظرف در را نیآفر خطر و یسم ییایمیش مواد -14

 يروین يقرارگاهها و ینشان آتش ها، درمانگاه ،يراهدار احمر، هلال تیجمع مانند یرسان امداد يها محل نیتر کینزد -15

 .دیکن ییشناسا کنند، کمک شما به توانند یم حادثه هنگام در که را، یانتظام

  

 :دیکن توجه ریز نکات به حتماً زلزله وقوع هنگام در

 .دیبرو امن نقاط ای پناهگاهها روست،به روبه زشیر خطر با شما کتابخانه ساختمان اگر -1

 .دیریبگ فاصله نشده، حفاظت و نیسنگ بلند، يایاش از و دینکن استفاده آسانسور از -2

 د،یکن محافظت را گردن پشت و سر خود، يدستها و بازوها کمک به و دینیبنش نیزم يرو د،یهست کتابخانه  داخل در اگر -3

  .دیستیبا اتاق يها گوشه ای یگاه در ریز ای و د،یبچسب آن هیپا به و دینیبنش محکم زیم کی ریز نکهیا ای

 .دیکن قفل را آن و دیبمان جا همان د،یدار قرار لچریو يرو که یصورت در -4

 .دیده گوش ویراد به لازم يها ییراهنما و اطلاعات نیآخر افتیدر يبرا -5

 .باشد آزاد يضرور يها تماس يبرا دیبا تلفن خطوط.دینکن استفاده يضرور موارد در تلفن،جز از -6

 د،یده انجام دیبا که يکار نیاول د،یهست آن از خارج ای و کتابخانه  از شدن خارج حال در لرزه، نیزم وقوع هنگام در اگر -7

 در صورت در و دیکن محافظت تخته ای و کتاب ف،یک مانند ییایاش کمک به زشیر خطر مقابل را خود سر که است نیا

 .دیکن استفاده دستان پشت از اء،یاش نیا نبودن دسترس

 .دیببر پناه برق يها میس و درختان ها، ساختمان از دور یامن نقطه به د،یهست کتابخانه از خارج در اگر -8

 از زیگر هنگام د،تایباش آب يها لوله یدگیترک و يسوز آتش ن،یزم يها شکاف ،یشکستگ يدارا يها ابانیخ مراقب -9

 .دینینب صدمه کتابخانه

 دور رو نیماش ییهوا يها پل و ادهیپ عابر يها پل د و همچنین ازیشو خارج فوراً کیبار و تنگ يها کوچه و ها ابانیخ از -10

 .دیشو

 .دیریبگ فاصله بزرگ يها شهیش و يوارید يبخار شده، يکار سنگ يوارهاید از -11

 .دیبمان خود يجا در زلزله کامل توقف تا -12

( فیلم آموزشی   . دینیبب آموزش آن، از استفاده نحوه مورد در و دیباش داشته کتابخانه در مناسب ینشان آتش کپسول کی -13

 بپیوست )
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 کرد؟ دیبا چه زلزله وقوع از پس

 

 :دیهست کتابخانه داخل در اگر -  الف

 .دیکن دعوت آرامش به زین را گرانید و حفظ، را خود آرامش - 1

 .دیباش آماده ،یاحتمال يها لرزه پس از یناش يخطرها با مقابله يبرا - 2

 و است شده شکسته گاز ریش اگر د،یببند را گاز ریش و دیکن قطع را برق انیجر ،يسوز آتش وقوع از يریشگیپ يبرا - 3

 .دیکن ترك را محل سرعت به ست،ین ریپذ امکان آن بستن

 شده قطع آب انیجر که یصورت در.دیببند را ریش و دیکن رهیذخ آب ظرف نیچند دارد، انیجر ها لوله در آب هنوز اگر - 4

 .دیکن استفاده آب منبع و خچالی درون خی قالب از يضرور آب هیته يبرا باشد،

 .دیکن يخوددار چراغ و گاریس فندك، ت،یکبر کردن روشن از شود، یم استشمام گاز يبو که ییها محل در - 5

 مهار را آتش فوراً مناطق، ریسا به آن تیسرا از يریجلوگ يبرا است، داده رخ کتابخانه داخل در يسوز آتش اگر - 6

 .دیکن ترك را محل است، افتهی گسترش يادیز حد تا يسوز آتش اگر.دیکن

 در که یمارانیب و معلولان سالمندان، کودکان، رینظ ریپذ بیآس افراد خصوص به ماندگان، آوار و مجروحان نجات يبرا - 7

 .دیکن تلاش هستند، شما یگیهمسا

 .کند دیتهد را آنها یخفگ خطر آنکه مگر د،ینده حرکت اند، شده مجروح شدت به که را يافراد - 8

 .دیشو مطلع ها العمل دستور و اخبار نیآخر تا دیبگذار روشن را خود يویراد - 9

 دهد یم امکان افتند،ی نجات حادثه از که یکسان به تلفن، نبودن اشغال د،ینکن استفاده يضرور مواقع در جز تلفن، از - 10

 .کنند ییراهنما را شما و رندیبگ تماس شما با تا

 .دیکن يخوددار گرفته، قرار شکسته يها شهیش معرض در که يمواد ای و آلوده یخوراک مواد مصرف از - 11

 .دیشو مطلع يظاهر ریغ يها یخراب از تا دیکن دیبازد را کتابخانه - 12

 یاصل ریش سرعت به د،ینکن استفاده وجه چیه به یبرق لیوسا و از دینزن را برق دیکل د،یرس مشامتان به گاز يبو اگر - 13

 .دیکن باز را ها پنجره و درها امکان صورت در و دیببند را گاز

 قوه چراغ از الامکان یحت هستند، يسوز آتش خطر معرض در که ینقاط و گاز نشت يمکانها کردن دایپ يبرا - 14

 .دیکن استفاده

 .دیباش اءیاش سقوط مواظب و دیکن باز اطیاحت با ،يضرور مواقع در را ها قفسه و کمدها درب - 15

 .دیکن يخوددار جدا یپراکن عهیشا از - 16

 :دیهست کتابخانه خارج در اگر -  ب

 .دیبگذار باز ،يامداد هینقل لیوسا مرور و عبور يبرا را رهایمس و ها ابانیخ در تجمع از - 1

 .دیکن يخوددار شده بیتخر يکتابخانه ها به شدن کینزد و از دینرو اطراف مناطق دنید به - 2

 .دینزن دست برق يها کابل و ها میس به - 3

 .دینشو آنها تیفعال مزاحم و مانع یول د،یکن يهمکار یرسان کمک در یانتظام يروهاین و گران امداد با - 4
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 آنها از ای دیکن صحبت خود انیمرب و نیوالد با.کنند کمک شما به توانند یم يادیز افراد لرزه، نیزم وقوع از بعد - 5

 .کنند صحبت احمر، هلال مددکاران با کند، یم ناراحت را شما که ییزهایچ درباره دیبخواه

 .شود يپاکساز هیناح آن تا دیشو دور شده بیتخر هیناح از لرزه، نیزم از بعد - 6

 .دیکن ينگهدار ،يبعد يها لرزه نیزم وقوع احتمال يبرا را یکمک زاتیتجه - 7

 .دینکن استفاده یشخص يخودرو از حادثه، از پس روز سه تا دیکن یسع - 8
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سات ـتاسی

 ـکییمکان
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  : دشو رعایت زیر موارد بایستی کتابخانه در گ آبگرمیا دی یشیگرماپکیج  نصب براي

 

 

  ن هوایچه تامیدر ◄

  

  

  جیدودکش دوجداره پک ◄
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  گردد.ها ین بخاریگزیجا يش مرکزیستم گرمایفن دار در کتابخانه ها مجاز نبوده و لازم است س يتر گازیا هی يگاز ياستفاده از بخار

ر در یایمنی از جمله موارد ز ضوابط تا زمان راه اندازي سیستم مرکزي، رعایت کلیه، مرکزي شیگرما در کتابخانه هاي فاقد سیستم

  :است  یالزام  يگاز يهایاستفاده از بخار
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  بدون دودکش يبخار ◄

  

 H.  
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  شود.یدودکش که موجب خروج  محصولات احتراق و نفوذ به داخل ساختمان م یمانیلوله س یشکستگ ◄ 
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 .               

  

                         

  یدودکش آکاردئون ◄

 

 

 

.

 

 

.

  

ها ین بخاریگزیجا يش مرکزیستم گرمایفن دار در کتابخانه ها مجاز نبوده و لازم است س یلییتر گازویا هی ینفت ياستفاده از بخار

  گردد.
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ر در یایمنی از جمله موارد ز ضوابط تا زمان راه اندازي سیستم مرکزي، رعایت کلیه، مرکزي شیگرما کتابخانه هاي فاقد سیستمدر 

   :است  یالزام  يکاربراتور ینفت يهایاستفاده از بخار

  

 

 

 .

  

 

 .  

  ر قطع گاز در برابر زلزلهیش ◄

  

  

ر یش ◄سنسور نشت گاز                   ◄

  ان گاز               یقطع جر یبرق
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زده نشود . از روشن کردن  يچگونه جرقه اید دقت کرد که در محل هیبا يآن، قبل از هر کار يدر صورت نشت گاز و استشمام بو

  ر اجرا شوند:یو دستورات ز يخوددار یل برقیا خاموش کردن وسایز از روشن یفندك و امثال آن و نت، یکبر
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.  

 

 ) NFPA اساس( بر  -باشد یم لیذ مطابق ق هایحر يطبقه بند

 کهایپلاست انواع و کیلاست ،کاغذ پارچه، ،چوب رینظ ،یمعمول یسوختن مواد از یناش يقهای: حرA گروه قیحر

 ، حلالها،یروغن هیپا يرنگها روغن، ر،یق ،ینفت يسهایگر ،یسوختن عاتیما اشتعال، قابل عاتیما از یناش يقهای: حرB گروه قیحر

 اشتعال قابل يگازها و الکلها ،یصنعت يلاکها

 انیجر يدارا یکیالکتر زاتیتجه از یناش يقهای: حر C گروه قیحر

 ومیتیل و میسد وم،یرکنیز م،یپتاس وم،یتانیت م،یزیمن رینظ یسوختن فلزات از یناش يقهای: حر D گروه قیحر

 و یاهیگ يهایچرب و روغن( يآشپز يروغنها يحاو که يآشپزخانها زاتیتجه و لیوسا از یناش يقهای: حر K گروه قیحر

  .هستند  )یوانیح

 

  است.  یه کتابخانه ها الزامیدر کل یآتش نشان یدست يه و نصب کپسولهایته

متر  120هر  يبرا یبیکن بطور تقریباشد ولیمتفاوت م يبر اساس شکل فضاها و نوع معمار ت کپسولها:یتعداد، نوع و ظرف

 co2ک کپسول یهر طبقه حداقل  يو برا ییلویک ABC (6( -ک کپسول پودر و گاز چند منظورهیکتابخانه، حداقل  يربنایمربع ز

  ن گردد. ید تامیبا ییلویک 3

  نصب شود. co2ک کپسول یک کپسول پودر و گاز و یدر هر طبقه حداقل 

  .نباشد متر 23 از شتریب کتابخانه، نقطه نیدورتر از خاموش کننده هر تا یفاصله دسترس حداکثر

 يکپسولهاد از ی) را نداشته و باAق کاغذ و چوب (گروه یحر ياطفا يبرا یکاف یی، توانا BCپودر و گاز  يگردد کپسولها ید میتاک

  ) استفاده شود.ABC( -پودر چند منظوره
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ک کپسول یو  ییلویک 6ک کپسول پودر و گاز یزات دارد که حداقل یبه نوع تجه یت کپسولها بستگیز تعداد و ظرفیدر موتورخانه ها ن

co2 3 از خواهد بود).یلوگرم مورد نیک 50چرخدار تا وزن  يبزرگ کپسولها يموتورخانه ها ياز است (برایمورد ن ییلویک  

  رد.ید قرار گی، با co2کپسول ز یوتر نیکامپ يتهایبرق و سا يدر اتاق تابلوها

  : یدست ينصب خاموش کننده ها

  رند.ید افراد قرار گیخروج و کاملا در دسترس و در د ير راههاید در مسیبا یدست يکپسولها

  

 از خاموش کننده ییبالا نقطه ارتفاع که گردند نصب ينحو به دیبا باشد، لوگرمیک 18 از کمتر آنها کل وزن که ییخاموش کننده ها

  .نباشد متریسانت 150 از شتریب نیزم کف

 که گردند نصب ينحو به دیبا  )چرخدار يخاموشکننده ها از ریغ( باشد لوگرمیک 18 از شیب آنها کل وزن که ییخاموش کننده ها

  .نباشد متریسانت 100 از شتریب نیزم کف از خاموش کننده ییبالا نقطه ارتفاع

                                                                      ر و گازپود ياستفاده از خاموش کننده ها يقه یطر

                  

 .خارج شود یتا پودر داخل آن از حالت سفت دیخاموش کننده را برداشته و آن را چند بار سروته کن ،يبا حفظ خونسرد  -1

 .دیله ضامن را بکشیم -2

 )متر 6 یال 4( دیریپشت به باد و رو به آتش قرار بگ ینیدر فاصله مع  -3

 .دیاست آن را باز کن يا اگر فلکه اید و یاست، ضربه بزن يد، اگر ضربه ایخاموش کننده را فشار ده يه یاهرم تخل  -4
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  .دینق را اطفاء کیحر ییک گوشه به صورت جارویق گرفته و از یمحل خروج پودر را به طرف حر  -5

تواند مورد استفاده  یز میق ها نیگر حریانواع د يکاربرد داد. در صورت ضرورت برا چوب و کاغذق یحر يخاموش کننده بران یا  -6

 .ردیقرار گ

                                                                                                        co2 يکپسولهاقه استفاده از یطر

 

 .دیله ضامن را بکشیم، يبا حفظ خونسرد  -1

 )متر 4 یال 2د (یریبه آتش قرار بگ پشت به باد و رو ینیدر فاصله مع -2

 .دیاست آن را باز کن يد، اگر فلکه ایدهه خاموش کننده را فشار یاهرم تخل -3

ن قسمت یرا ایدا نکند. زیه کننده تماس پیپور تخلیبدن با ش يد که اعضایق گرفته و مراقب باشیمحل خروج گاز را به طرف حر -4

  .محل تماس گردد یتواند باعث سوختگ یشود و م یار سرد میات بسیعل یدر ط

تواند مورد استفاده  یز میق ها نیگر حریانواع د يکاربرد دارد. در صورت ضرورت برا یبرق يق هایحر يشتر براین خاموش کننده بیا

 .ردیقرار گ

  

  ر قرار گیرند:یز يها یکبار، مورد بررسیروز  30نشانی باید هر  کپسولهاي آتش کپسولها: یبازرس

  . کپسول اطفاء حریق در محل استقرار تعیین شده قرار داده شود -1

 .در مسیر دسترسی به کپسول اطفاء حریق وجود ندشته باشدمانعی   - 2

 .راهنماي عمل خاموش کننده بررو ي کپسول یا در کنار آن نصب شده باشد  -3

 . پلمب خاموش کننده باز نشده باشدبدنه سالم باوده و  -4

 . وي کپسول باشدگردد، معمولاً مقدار وزن کل باید برابر مقدار درج شده بر ر یبررسوزن خاموش کننده  -5

  د . یکنو کنترل فشار سنج مشاهده  يلندر را از رویفشار درون س -6

  . از خاموش کننده استفاده شود یق آموزشیدر حر ازمند شارژ)ی(در زمان ن ک باری یدر صورت امکان سال -7
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 ین بررسیشوند توسط متخصصیشارژ ارسال م يکه برا co2 يانه انجام شود. (البته کپسولهاید بصورت سالیبا  شارژ کپسولها:

  سال شارژ شوند) 3تا  2شده و در صورت عدم وجود مشکل ممکن است بعد از 

  .می بایست به جاي آنها کپسول جایگزین مستقر نمود، هنگام جمع آوري کپسول هاي اطفاء حریق براي شارژ  

  ه نمود.یآنها را تخلاز  یبعض یتوان بصورت اتفاقینان از شارژ کپسولها میاطم يبرا 

  

  

   ( hose reel                                                

 

ب کل یق و تخریاز گسترش حر يریجلوگ يرساند ، اما برایب میخاموش کردن آتش به کتابها آس ينکه استفاده از آب برایبا وجود ا

کتابخانه ها نصب  یمناسب با فواصل و مشخصات استاندارد در معابر عموم يدر محلها یآتش نشان يجعبه هاکتابخانه بهتر است 

ند ، توسط یق بوجود آمده را اطفاء نماینتوانستند حر  CO2مثل پودر و گاز و  یدست يکه خاموش کننده ها یشود، تا در صورت

  گردد.  يریر جلوگیجاد صدمات جبران ناپذیق و ای) از گسترش حرین آتش نشانیدن ماموریش از رسی(پ یآب يلنگ قرقره هایش

، نیاز به منبع ذخیره آب با ظرفیت مناسب و پمپ هاي آتش نشانی ثابت دارد تا همواره بتواند سرلوله  لنگ قرقرهیش یکششبکه لوله 

ات یرند تا در هنگام قطع برق عملی(ژنراتور) قرار گ يبرق اضطرار يرو یستیبا یآتش نشان يپمپها ها را هنگام استفاده شارژ نماید.

  اطفاء دچار اشکال نشود .

  استفاده از جعبه هاي آتش نشانی نیاز به آموزش و مهارت لازم دارد .

  رند تا در مواقع بروز خطر آماده باشندیش قرار گیکبار، مورد آزماید حداقل هر سه ماه یمربوطه با يو پمپها یآتش نشان يجعبه ها

 :ینحوه استفاده از جعبه آتش نشان

  د .یقرار دارد )باز نمائ يشه ایک محفظه شید مربوطه (که معمولاً در یدرب جعبه را با کل -1

   
  د .یت نمائیرون جعبه هدایدرجه به سمت ب 90ه یرا در جهت زاو یلنگ آتش نشانیقرقره ش -2

   
  . دیکن باز آن يرو از را لنگیش ، قرقره چرخاندن با –3

   
  .دیبدست گرفته و بطرف آتش حرکت کن را ها لنگیش يرو آماده سرنازل –4
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  ب برسد .یرا ممکن است به شما آسید زیاستفاده نکن یاز جعبه آتش نشان يچگاه بصورت انفرادیه:  توجه 

  د .یر نازل نمائیر فلکه آب اقدام به باز کردن شیقبل از باز کردن ش -5

   
گر استفاده یهمد ينگها رویع کوپلیبا نصب سر یدکیلنگ یل تر است از شیلنگ طویاز طول ش يکه محل آتش سوز یدر صورت -6

  د .ینمائ

   
  د .یات ادامه دهینازل را بسمت کانون آتش نشانه گرفته و تا خاموش شدن کامل آتش به عمل -7

    . ده شودیچیبصورت اول پ، دوباره  يرینگ باز و بعد از آبگیلنگ ها را از محل کوپلیات شیپس از اتمام عمل -8

  
  . دینمائ جمع  رول را بصورت یدکیلنگ یده و شیچیدور قرقرة جعبه پبه   دولا بصورت را یاصل  لنگیش -9 

  

 

خشک داراي یک دهانـه گیـرنده آب در جنـب درب ورودي میباشـد که ماشینهاي آتش نشانی هنگام نیاز از آن استفاده می لوله 

  گردد .یم ینیش بیر پیک شیزر خشک در هر طبقه یرا يز بر رویو در داخل ساختمان نکنند 

  شوند.ینصب م ین آتش نشانیاستفاده مامور يخشک فقط برا يزرهایرا

  

 

  

  :ي، نصب و بهره بردارینکات مراحل طراح -1

  رد.ینه صورت گین زمیدر ا یت و سابقه کافیصلاح يمتخصص و دارا يست توسط شرکتهایبایو نصب آسانسور م یطراح -1-1

  افت شود.یاز سازمان استاندارد در یمنیا یست گواهیبایاز آسانسور م يش از بهره برداریپس از نصب و پ -1-2

ست انجام شده و یبایت از سازمان استاندارد میصلاح يدارا یبازرس يانه) آسانسورها توسط شرکتهای(سال يادوار یبازرس -1-3

  اشکالات موجود برطرف شود.

ست منعقد شده و بر مراحل یباینه مین زمیدر ا یت و سابقه کافیصلاح يدارا يبا شرکتها يد دوره ایو بازد يقرارداد نگهدار -1-4

  اشکالات، نظارت گردد.د و رفع یبازد

  

  د.ین زمان ممکن خارج شوید در اولین هنگام داخل آسانسور بودیکه در ایدر هنگام زلزله :هرگز از آسانسور استفاده نشود. در صورت -2
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  ت گردد:یست رعایبایر میشده باشد موارد ز ینیش بیپ ياستفاده در زمان آتش سوز يکه آسانسور برایدر صورت -3

  شود. ید خارج از باکس پلکان طراحیآسانسور باچاه  -3-1

  در نظر گرفته شود. یآتش نشان ياز آسانسورها یکیحداقل  يبرا يمولد برق اظطرار -3-2

ضد آتش مجهز شود تا از نفوذ آتش و  يد توسط درهایکند لذا راهرو طبقات بایعمل م ییک کانال هوایچاه آسانسور به عنوان  -3-3

  کند يریجلوگ دود به چاه آسانسور

ستم برق آسانسور یق و اتصال برق منجر به قطع برق شود، سید مستقل باشد تا اگر در اثر حریه برق آسانسور بایکابل تغذ -3-4

  همچنان متصل و فعال بماند.

  

  باشد:یل میآسانسور به شرح ذ ییاجرا یمنینکات ا یبرخ -4

محل عبور  يد، سوراخهایبازد يچه هایمجاز: درب طبقات، در يتنها محلها د بدون شکاف باشند.یچاه آسانسور با يواره هاید -4-1

  م بکسل ها و کابل برق و فرمان است.یس

  باشند. يد از مصالح مقاوم مانند بتون و صفحات فولادیآسانسور با یجانب يواره هاید -4-2

ک ساعت) ساخته شوند و در اثر یرابر آتش (حداقل د از مصالح مقاوم در بیپوشاننده چاه آسانسور با يغه هایواره ها و تید -4-3

  حرارت، گاز و دود خطرناك از آنها متصاعد نگردد.

برق مخصوص  يچاه و کابلها ییستم روشنایس یم کشیگر در چاه آسانسور بجز سیزات دیم و تجهینصب هر گونه لوله، س -4-4

  آسانسور داخل چاه آسانسور ممنوع است.

ه ین نقطه چاه و بقین تریین و پایاز بالاتر يمتریسانت 50عدد لامپ در فاصله  2مناسب باشد.  ییروشنا يداراد یچاه آسانسور با -4-5

  د نصب شود.یت روشن و خاموش شدن از موتورخانه و چاهک بایمتر و قابل 7به فواصل حداکثر 
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   قیستم اعلام حریس 
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